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Sa radijatorskim 
ventilima ­
20% manje goriva 
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Vlasnici zgrada, stanari, kao i korisnici kucnih instalacija sve vi­
se osecaju rast cena grejanja. Ovaj trend se verovatno nece 
promeniti ni u buducnosti i cini sve privlacnijim ustedu energi­
je i novca usavrsavanjem sistema grejanja. 
Nije uvek potrebno renovirati ceo sistem grejanja. U svakom 
slucaju, bez obzira na obim radova, u svim sistemima toplovod­
nog grejanja vazan i nezaobilazan korak treba da bude zamena 
rucnih ventila novim termostatskim ventilima. Ovakva investici­
ja ce u svakom slucaju doneti rezultat i usteda u energiji brzo 
ce opravdati troskove za nabavku i ugradnju ovih ventila. 

Sta je to termOslatski ventll1 
Radijatorski termostatski ventil se sasto­
ji od ventila na koji Je montiran termo­
statski senzor. Za instalatera Je lako da 
zameni stari rueni ventil novim radijator­
skim termostatom; i za sve korisnike je 
jos lakse: oni postave termostat na ze­
Ijenu vrednost okrenuvsi toekie termo­
stata - na primer 20°C u dnevnoj sobi , 
17°C u spavacoj sobi itd. RadiJatorski 
termostatski ventil ee dalje odrzava ti so­
bnu temperaturu sve dok korisnik pono­
vo ne promeni postavnu vrednost na te­
rmostatu . 

Tako dolazimo do sustinskog pitanja ve­
zanog za ugradnlu ovog elementa grej­
ne instalacije : Na kOJi naein se stedi 
energija i koje ustede mozemo postiei 
prostom zamenom ruenih venti la termo­
statskim venti lima? 

Radijalorski termostal Stedl 
do ZD% energije 
NaJvazniji razlog za postizanJe ustede 
energije sa radijatorskim termostatom je 
einjenica da radij atorski termostat koristi 
samo energiju koja Je potrebna da odr­
zava zeljenu temperaturu . Termostat ste­
di takozvanu "slobodnu toplotu". Radija­
torski termostat ee prigusiti protok tople 
vode kad se vreme promeni - od oblae­
nog na suneano, Tako ee radijatorski 
termostat smanJiti potrosnju energije 
eim sunce zagreje sobu , Isto ee se desi­
ti kad se emituje toplota od Ijudi u pro­
storu, ukljuce svetla, televizor itd, S dru­
ge strane, radijatorski termostat ee po­
veeati potorsnju energ iJe kad , na primer, 
suncs· prestane da obasjava prostoriju, 
iii kad temperatura napolJu pocne da se 
snizava. 

tta Ie uunutraSnJostl 
radljalorskog termostala1 
Rueica termostata sadrzi fluid koji se SI­
ri kad se temperatura u prostoriji povisi. 
Kad temperatura padne, fluid se skupi, 

Kad se fluid u termostatskom senzoru 
rasiri, vreteno ventila postepeno zatvara 
protok tople vode kroz radijator. Kad 
postane hladnij8, fluid se skuplja, tako 
da ee protok vode za greJanje biti pove­
ean - automatski, i bez dodatne energi­
Ie za regulaciju , Mogu se koristiti razlic i­
te vrste fluida, "Oanfoss" je izabrao gas 
za nj8gove RTO senzore, zbog mnogih 
prednosti : gas reaguje brze na promenu 
temperature nego drugi fluidi, tako da se 
temperatura sobe odrzava sa fluktuaci­
Jama sto Je moguee manlim , Na taj na­
ein slobodna toplota se mnogo bolJe ko­
ri sti. Orugim recima, gas odrzava spo­
sobnosti fine reg ulacije tokom cltavog 
radnog veka termostala, 

Dptimalno greJanje sa 
prepodeSavanlem 
lermostalsldb venlila 
"Oanfoss" isporueUJe termostatske venti­
Ie za sve tl pove sistema i velieina ceVL Ve­
ntil RTO-G montira se na Jednocevni SIS­

tem; on dozvoljava veliki protok vode kr­
oz vent i!. U jednocevnom sistemu by-pa­
ss prethod i radijatoru , tako da jedan dec 
tople vode obilazi radi jator i teee ka sle­
decim radijatorima grejnog sistema . 

U dvocevnom sistemu ugraduj8 se ven­
til RTO-N sa moguenoscu pretpodesa­
vanja , Ideja pretpodesavanja jeste da se 
regulise protok vode tako da svaki radi­
jator dobije taeno onoliko vode koliko je 
neophodno za sobu koju zagr3va , Venti! 
se podesava na prstenu za pretpodesa­
vanj8 i bez koriscenja alata. Potom se 
montira temperturski senzor, 

PretpodesavanJe se menja jedino ukoliko 
se struktura sistema kasn ije promeni. Kad 
je senzor monllran, prsten za pretpodesa­
vanJe ce biti sakriven, tako da ne moze do­
ci do nenamernog pomeranja prstena. 

RTD 3640 RTD 3642 RTD 3120 RTD 3650 MAX RTD 3160 

89 

-------.-.-- - - - --.. " ­



Termostatskl senzor treba 
IzabraU tako da je usaglaSen sa 
izabranim mestom radljatora 
Najcesci je slucaj da se upotrebljava 
termostat RTO sa ugradenim senzorom , 
to jest. temperatura se meri unutar ruci­
ce senzora. Medutim, u pojedinim sluca­
jevima, ugraden senzor ne moze meriti 
temperaturu sobe, jer se top Iota od cevi 
rad ijatora skuplja oko termostata, npr. 
kad je radijator postavljen iza nise, sme­
sten u dubokom udubljenju ispod prozo­
ra, sakriven iza zavese itd . U ovim sluca­
jevima resenje je ventil RTO povezan sa 
daljinskim senzorom tem perature pove­
zanim kroz 2 m dugacku kapilarnu cev. 
Oaljinski senzor se postavlja na mesto 
gde se temperatura moze korektno me­
riti . 

,) 

,,' 

Ukoliko je pristup radijatoru otezan iii 
onemogucen, u tom slucaju treba iza­
brati daljinski senzor sa pretpodesava­
njem - on je povezan sa ventil om kapi­
larnom cevc icom i montira se na rastoja­
nju do 8 m od ventila. 
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Komplelna reSelija 
za grejanJe 
"Oanfos s" je izumeo i proizveo radijatorski termostatski 
ventil pre 50 godina i od tada sve vreme razvija 
funkcionalnost i dizajn radij atorskog termostata . 
Medutim , pored radijatorskog termostata, "Oanfoss" 
je razvlo velik broj srodnih proizvoda koji zajedno 
sa radijatorskim termostatom osiguravaju 
optimalnu funkciju toplovodnog grejnog 
sistema. Mozemo, medu brojnim drugim 
proizvod ima, spomenuti ogranicavac 
protoka ASV-Q i automatski ventil 
za usponske vodove tipa ASV-P, 
koji osigurava optimalnu 
distribuciju vade u sistemima 
sa vise usponskih vodova. 

Regulatorom temperature Eel moze 
biti postignuto automatsko podesava­
nje temperature razvodne i povratne 
vode (klizna regulacija), automatska 
redukcija temperture tokom noci itd , 
Veliki je broj mogucnosti i resenja koja 

se razliku ju od sistema do sistema. 
Kao jedan od isporuc ilaca opreme sa 
najvise iskustva u toj oblasti, "Oanfoss" 
analizira mogucnosti za svaki pOjedi­
nacni slucaj, da bi pronasao optimalno 
resenje, 
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