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UVOD 

U ovom tekstu pokuSatemo da 
dame tinformaeiju 0 stanju raz­
voja tehnike KGH u jednom ve­
cern metalopreradivackom kolek­
1livu. Povoda za sistematizaeiju 
ove problematike lima nekoliko: 

- Industrija »14. oktobar« ovih 
godina IDvestira velika sredstva u 
novi program fabriilka transmisi.­
ja i hodnih strojeva sa prateCom 
opremom (industJrijom) u matic­
IliOm krugu ti otvara kapacitete u 
nerazwjemim podrucjima - Raz­
nju, Varvarinu i Brusu, u iznosu 
oko 300 mdlijardti starih diinara. 

Ove investicije zahvataju i po­
-strojenja i instalacije grejanja, 
kItimatizaeije, tehnoloske vode ­
hladenja, kompr1imovanog vazdu­
ha, s.istema za obradu emuIzije 1. 
transporta strugotine, tehnickih 
gas ova, skladistenja Ii trazvoda go­
riva i ulja, od oko 25 milijardi. 

- U fazama davarnja projekt­
Il1ih zadataka, projektovarnja, re­
w1Jije, reaHzacije i IOO.dzora poja­
vljli vale su se dileme, koje su za­
slu21ivale uklju6ivanje sireg broja 
strucnjaka. 

- Paraieino sa ovom investici­
jom resavan je i energetski kom­
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pleks: toplana sa vrelovodima, re­
e~rkulaei.oni sis tern za rashladnu 
tehnolosku vodu sa razvodom, 
kompresorska staniea sa razvo­
dom komprimovanog vazduha, 
gasne stanriee propan-butan, pro­
pan i kllseonik sa razvodnom 
mrerom Ii elektro-energetski sis­
tern - trafostaniee sa razvodnom 
mrezom. 

- U Kruseveu su sazreli uslo­
vi za poeetak toplifjkacije - iz­
gradnju gradske toplane sa raz­
vodnom mrezom, koji bi ugasio 
vellikli broj manjih Ii srednjih kot­
Iarnica lociranih u gradu Ii indus­
triji. 

- Aktivnosti cbnova Drustva 
masinskih 'i elektrotehnickih m­
zenjera Ii tehnicara Krusevea u 
oblastli KGH su doveIe do formi­
ranja sekci!je ti mogucnosti da ovu 
problematilru kolektivno razmat­
raju. 

ORGANIZACIONI PRISTUP 

~re dvadeset godina u Krusev­
eu se grejanje uvodilo u prosto­
rije preko projektnih kuca iz ve­
6h gradova i nekih ne uvek uspe­
lih resenja priucenih strucnjaka 
iz grada. Vredno je spomenuti da 
su prvu tinstalaeiju eentralnog 
parnog grejanja zgrade bivseg 
Sreskog nacelstva (sada Sk.upsti­

ne opstine) sa radijatorima nC). u­
nutrasnjti m 21idovima i razvodom 
u prohodnim kanalima od opeke, 
ostvarili pre 80 godina cehoslo­
vacki stI1ucnjadi. 

Nekohiko entuzij asta se ozb ilj­
no priihvatilo da prikupi litJeratu­
ru i potrebne struOne informacije, 
prouce, sistematizuju i daju par­
cijalna resenja prema pOi'rebama 
tIlaglog razvoja grada. Bio je to 
rad u slobodnom vremenu , a re­
savani su zadaai lmji su zahteva­
lli po pravilu kratke rokove. 

Nesto organizovaniji rad je po­
ceo nakon otvaranja radnih mes­
ta projektanata masinsk:ih insta­
lacija u B.irou za projektovanje u 
KJruseveu pre 10 godina. U to vre­
me i u »14. oktobru« pocinje u 
sklopu odrZavanja energetskih in­
stalacija ukljuoivanje sopstvenih 
strucilijaka u projektovanju ener­
getskih tiinstalaeija. Preduzeca 
»Miloje Zalcic« i »Merima« tako­
de lizdvajajlU jace grupe iii poje­
dinee za resavanje problematike 
toplana i kotiarnica sa instalaci­
jama za grejanje i drug!ih energet­
skih fluida. Tada nastaju vece to­
plane za tehnoloske potrebe na 
novoj lokaaiji »Merime«, za potre­
be tIle sarno ovog pogona vec i za 
hem~jsku imdusnriju »zupa« i no­
ve gumare »MUloje Zaldb. 
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Tabela 1. Pregled potreba za grejanjem 	 statka sredstava izvodile su se 

·
Vl

S 
VlNAMENA 	 C 
ro... 

E-< 

HALE Povrs. m' 16 (100 
Gubici MJ/h 10 400 

kW 3060 

ANEKSI Povrs. m' 5400 
Gubici MJ/h 4700 

kW 1310 

Krajem 1978, industrija »14. 
oktobar« u sklopu Radne organi­
zacije u osnivanju »Invest«, for­
mira Odeljenje energetik:e, sa ne­
koliko starijtih i mladih strucnja­
ka. Delokrug rada ovog odeljenja 
pokriva citav spektar problema­
tike KGH, kao sto su postrojenja 
i irr1stalacije za: grejanje (toplane, 
vrelovodii, podstanice, Irazvodne 
mreze) , ventilacioni sistemi, kl:i­
matJizacija, tehnoloska voda - re­
airkulacioni sistemi za hladenje, 
tehnicki gasoV'i, komprimovani 
vazduh, siistem za snabdevanje go­
nivom i mazivom i kompletne 
prateee elektro instalacije sa re­
gulacijom (i aJUtomatikom. Poseb­
no se ovde zahvata novo podruc­
je transporta strugotine, obrada 
emulzije za hladenje i reznog 
ulja. 

Treba rnaglasiiti da su u obavlja­
nju ovih zadataka ucestvovale 
projektme organizacije » Unionin­
vest« iz Satrajeva, »Projektinvest({ 
iz Panceva, Biro za projektovanje 
iz Krusevca, »TIM« iz Laskog, 
»Naftagas ({ iz Novog Sada, »Sroo­
ja-projekt« jz Beograda i dr. 

TEHNIKA KGH U 
»14. OKTOBRU« 

Fabrika koja je formirana 1923. 
kao i grad Krusevac limali su so­
p stvenu centralu za snabdevanje 
e lektriicnom energjjom. Posle ra­
ta, generalmim planom razvoja 
(rad beogradskog »Masinopro­
jekta«) reseno je pitanje greja­
nja radiofllickih hala suvozasiee­
nom parom - kalorifenima. Za 
proizodnju pare upotrebljeni su 
rekonstruisani lokomotivski kot­
low sa PLP lozacima ugljene pra­
sine u kotlarI1lici. To resenje se 
stalno poboljsava rekonstrucija­
rna i prosiremjem do damasnjlih 
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dana, mada je ocito da ne zado­
voljava potrebe. 

U sklopu ovakvog grejanja, ven­
1ilaoija je uglavnom bazirana na 
aerac~ji radioniskih hala, sa nes­
to prirnera pninudne ventilaaije 
aksijalnim, radijalI1lim ili krovnim 
vemtilatorirna. Rilo je tu i savre­
menijih projekata, ali zbog nedo­

'improvizovane iii jevtinije ali ne­
potpune instalaoije (npr. u novoj 
livnidi) . 

Godinama se izrada zavarenih 
konstlrukcija obavljala pod ved­
rim nebom, a zatJim u zatvorenom 
negrejamom prostoru; tek od pre 
nekolliko godma prostorije su se 
poeele nedovoljrrlO grejati, ali je 
problem ventJilacije ostan nere­
sen. 

Novim investiicijama ce se or­
gatnizovano resavati mnogi prob­
lemi. Na redu su nove hale Ko­
vacnlice, za montaiu i transmisi­
ju. Kod ove poslednje, reahlzuje 
se i prvi siistem kLi:matizacija in­
dus tJPijskog prostora za preciznu 
kontrolu. U aneksima hala za 
mnntazu :i transmisije vee se ci­
!I1e ventiladioni zahvati radii. stva­
ranja boljih uslova rada;i van ra­
dI1lih mesta odnosno pooizvodnje 
(garderobe, sale za sastanke i dr.). 

51. 1. 5tanje razvoja u periodu od 1976. do 1980. god. 
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Ove nove dnstalacije podrazume­
vaju promenu grejnog fluida za­
menu pare vrelom i toplorn vo­
dom u sklopu sistema gradske 
toplane i mreie vrelovoda. 

Radii ilustradije, dajemo preg­
led energetskog kompleksa u ,,14. 
oktobru«, koj~ je obuhvacen no­
vim timvesticijama. 

1. Postrojenja i instalacije greja­
nja i ventilacije 

- Grejanje i ventilaaija pro­
izvod'Illih prostora za masinsku 
obradu, u kovaenicama, halama 
za zavarene konstrukcije, u livni­
cama, u halama za termicku ob­
radu i dr.; 

- Kbimatizacija prostx>rija za 
preciznu kontrolu; 

- OdSJisavanje sa radnih mes­
ta i opreme; 

- Grejamje i ventliJadija poslov­
nih prostorija i pniprema potros­
ne tople vode; 

- Defiirrisanje parametara za 
Gradsku toplanu, posebno sa as­
pekta sistema grejanja, kalfakte­
ristlika grejnog fluida, merenja 
kohlCine topl1ote; 

- VreLovodi sa podstanicarna. 

2. Rashladna tehnolo~ka voda 

- Pumpna stanlica sa rezervo­
ariima tople i hlaclme vode i ras­
hladnim tomjevima; 

- Hemijska priprema rashlad­
,ne tehnoloske vode; filtriranje, 
dekarbonizadija, demineralizaai· 
ja d dr.; 

- Razvod t:ehnollOske rashlad­
ne vode j pIiikljuCivanje potro­
saca; regulacija pritiska, regula­
oija protoka, direktno i indirekt­
lf1iO hladenje, problemi slobodnog 
istJicanja i oistlicamja pod pritis­
kom; 

- Obezbedenje kritlicnih potro­
saca od lIlestamka elektricne ener­
gije. 

3. Kornprlmovani vazduh 

- Kompresorska stanfica sa in­
stalisanjem novih kompresora i 
preseljenjem starih koji su radi­
Ii u neadekvatnim prostOr1iljama; 

- Optimalni ILzbor rezervoars­
kog prostora u zavisnosti od ka­
raktera kompresora i kapaciteta 
potrosaca; 

- Razvoclma mreza za napaja­
Illje potrosaca ill Kovacnici, Livni­
ai, pogonima za ma§insku obra­
du i dr.; 

4. Tehnicki gasovi 

- Gasna stanica propana i pro­
pan-butana; 

- Prosirenje gasifikacione mre­
ze i rezervoarskog prostora; 

- Podstanica za napajanje po­
jedinih pogona, regulisanje pritds­
ka i protoka; 

- Stanica za kiseonik sa raz­
vodnom mrezom; 

- StaIllicu za CO, sa ifazvodnom 
mrezom. 

5. Sistern za obradu emulzije i 
reznog ulja i transport strugotl­
na 

- Postrojenje za filtriranje 
ulja za jednu veeu halu masinske 
obrade; 

- Sistern za odvodenje strugo­
iline sa masina i 1Z hale; 

- Napajanj'e masina sredstvi­
rna za hladenje i podmazivaIllje 
pm obram. 

6. Sistem za napajanje gorivom 
i m azivima 
\ 

- Pumpna stanica sa rezervoo­
rima za dizel-gorivo; 

- Razvodna mreza dJizel-goriva 
i lIlapajanje ma§ina u hali za 
montaZu; 

- Pumpilla stanica sa rezervoa­
rima za sve vrste ulja; 

- Razvodna mreza za napaja­
nje masina ill hald za montazu 
svim vrstama ulja. 

Lokaaija svih ovih postrojenja 
i linstalacija je data na sitluacij i 
razvoja ad 1976. do 1980. 
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